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CUVE SPRINKLER

LOCAL SPRINKLER

Hauteur d'Acrotère
+ 6.50 = 138 NGF

± 0.00 = 131,50 NGF

Hauteur Cuve
+ 9.00 = 140,50 NGF

Hauteur Echelle à crinoline
+ 10.10 = 141,60 NGF

Hauteur d'Acrotère
+ 3.80 = 135,30 NGF

Façade Sud

+ 7.60 = 139,10 NGF
Hauteur Echelle à crinoline

51 35

CUVE SPRINKLER

LOCAL SPRINKLER

Hauteur d'Acrotère
+ 6.50 = 138 NGF

± 0.00 = 131,50 NGF

Hauteur Cuve
+ 9.00 = 140,50 NGF

Hauteur Echelle à crinoline
+ 10.10 = 141,60 NGF

Façade Est
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LOCAL SPRINKLER
CUVE SPRINKLER

Hauteur d'Acrotère
+ 6.50 =138 NGF

± 0.00 = 131,50 NGF

Hauteur Cuve
+ 9.00 = 140,50 NGF

Hauteur Echelle à crinoline
+ 10.10 = 141,60 NGF

Hauteur Echelle à crinoline
+ 7.60 = 139,10 NGF

Hauteur d'Acrotère
+ 3.80 = 135,30 NGF

Façade Nord
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LOCAL SPRINKLER
CUVE SPRINKLER

Hauteur d'Acrotère
+ 6.50 = 138 NGF

± 0.00 = 131,50 NGF

Hauteur Cuve
+ 9.00 = 140,50 NGF

Hauteur Echelle à crinoline
+ 9.10 = 141,60 NGF

Façade Ouest

5 13 25

Panneau sandwich métallique plan micro nervuré,
pose horizontale (RAL 5010)
Porte métallique (RAL 5010)
Cuve sprinkler galvanisée
Grilles d'amené d'air frais (RAL 5010)
Echelle à crinoline 
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TUNNEL HT=2.50m

ASPIRATION

±0.00

SOURCE SPRINKLER
diamètre : 11.00m
hauteur : 9.00m

VENTILATION
BASSE
1.00*1.00m
Smini=0.5m²

LOCAL SPK
HT=5.20m

+6.50 m

+3.80 m

+9.00 m

Coupe AA

Plans, coupe, façades
Bâtiment D (Local SPK)
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