
VILLE DE PLOUAGAT (22)
Z.A. DE KERTEDEVANT

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME
TRI-TEMPERATURES et de BUREAUX

LIBELLE DU DOCUMENT:

MODIFICATIONS:

PHASE PLAN N°

Dessiné par:

Date:

Vérifié par:

Date:

Echelle:

BP 30048
41 034 BLOIS CEDEX 9

Tél : 02 54 74 54 26

91 rue Lecourbe
75015 PARIS

Tél : 01 56 58 53 10

DOSSIER ICPE

PPE

OMA

06/12/2018

06/12/2018
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ZONE DE PREPARATION
SOUS MEZZANINE
2289 m2 Hsp 5,50 m

NON FOOD
Rack en S+5 / 14,35m.

1569 m2

ZONE DE STOCKAGE DE MASSE
6427 m2

LOCAL DE CHARGE
 1 296 m2

Hsp 5,50 m
TKT

720 m2 + 4°c
Hsp 15,35 m

RECYCLAGE
3 559 m2

CHOCOLAT
Rack en S+5 / 14,35m.

1561 m2

Température +18°c
STOCKAGE RACKS

Rack en S+5 / 14,35m.
6302 m2

FRUIT/LEGUME
2426 m2 + 10°c
Stock.Masse HSP 6,50m

FRAIS
2645 m2 + 1°c
Rack en S+5 / 14,35m.

HSP 15,40m

VV
1345 m2 + 1°c

HSP 15,40m

SURGELÉS
- 28°c

Rack en S+5 / 14,35m.
HSP 15,35m

CHAMBRE FL FRAIS
430 m2 +4°c HSP 6,50m

Bureaux
MHSE
37 m2

ZONE QUAIS
FRUIT/LEGUME
1386 m2 + 10°c

HSP 6,50 m

ENTRÉE

ZONES QUAIS
RÉFRIGÉRÉS
1657 m2 + 1°c

HSP 6,50 m

ZONES QUAIS
RÉFRIGÉRÉS
1961 m2 + 1°c

HSP 6,50 m

ZONES PREPARATION
2276 m2

ZONES QUAIS
2120 m2

CONSOMAG
CONSOTECH
Rack en S+5 / 14,35m.

2032 m2

ALCOOLS
Rack en S+5 / 14,35m.

1011 m2

AEROSOLS
Rack en S+5 / 14,35m.

121 m2

ZONES QUAIS
1482 m2

ZONE MASSE NON FOOD
1907 m2
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CELLULE 01
11 581m2

Rubrique: 1510

CELLULE 02
5 969m2 Rub.1510/1450/4755-2

CELLULE 03
8 543m2 Rub.1510

CELLULE 04
4 785m2

Rubrique 1510

CELLULE 05
4 242m2

Rubrique: 1511

CELLULE 06
5 951m2

Rubrique: 1511

CELLULE 07
SDP: 2 116m2

Rubrique: 1511

CELLULE 08
SDP: 4 493m2

Rubrique: 1511

113 159158 168167166140 141 142 143 144

105

106

402

ZONES QUAIS
674 m2

ZONES QUAIS
RÉFRIGÉRÉS
720 m2 + 1°c

HSP 6,50 m

ATELIER
RDC 335m2

Mezz. 114m2

RETOUR NON FOOD
589 m2 Hsp 5,50 m

110

ZONES QUAIS
518 m2
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CELLULE FRAIS
1396 m2 + 1°c
Rack en S+5 / 14,35m.

HSP 15,40m

FROID NEGATIF
2836m2 (cps surgélateurs)
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Plafond TKT
+15,47m.

Plafond CELLULE 08
+15,52m.

Plafond CELLULE 07
+15,57m.

Plafond CELLULE 06
+15,52m.

Plafond CELLULE 05
+6,62m.

Plafond QUAIS
CELLULE 08

+6,62m.

Plafond QUAIS
CELLULE 07

+6,62m.

Plafond QUAIS
CELLULE 06

+6,62m.
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limites cantons (écrans)

LEGENDE:

zoning cantons

Murs CF2H REI120
Murs CF1H REI60
Ecran thermique EI120
Retour 1m. REI120

Retour 50cm. REI120
Porte EI120
Porte EI30
Porte E30

Porte EI60

Issue de Secours

RIA DN33/30ml

IS

PLAN DE SECURITE -
BÂTIMENT A

18010

4ICPE

1/400°

PLAN + 4,00m.  Bureaux de quai

PLAN + 14,56m. Combles

PLAN + 7,20.  Bureaux et locaux techniques


