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3. ANNEXES 
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3.1 Images de synthèse d’intégration 
du projet dans son environnement 
[article 7] 
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Vue depuis la RN12 
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3.2. Plan d’évacuation des existants 
[article 14] 
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3.3 Fiches de contrôle des poteaux 
incendie n° 514, 515 et 516 (SUEZ - 
Décembre 2020) [article 14]  
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3.4 Plan de compartimentage du 
bâtiment & Estimation des besoins 
en eau pour la Défense Extérieure 
Contre un incendie [article 14]  

 

 

 



 

 

Zone 1 
RDC 

Zone 2 
RDC 

Zone 1 
étage 

Zone 2 
étage 

RDC 

R+1 



 

 

 



 

 

ZONE 1 
                 

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE UN INCENDIE SELON LE GUIDE PRATIQUE D9 (édition juin 2020) 

               
               

Entreprise St MICHEL GUINGAMP 
Surface globale (m2) 6 369 m2 

Surface de référence (m2) 3 634 m2 = 3 397 m2 (RDC) + 237 m2 (étage) = Zone 1 (Ex bâtiment T1 avec extension)  
               

               

PROJET 

Designation des bâtiments, 
locaux ou zones constituant la 

surface de référence 
Zone 1 = Réception, préparation de crêpes, conditionnement, zone de transit des produits finis avant expédition 

Principales activités dans la 
surface de référence 

Préparation de crêpes pliées et roulées 

Fascicule de référence selon 
annexe 1 du guide D9 

B (Industries agro-alimentaires) = 05 - Fabrique de biscuits 
A (Risques accessoires) : 02 - Atelier maintenance / 10 - zone déchets / 14 - bureaux 

  

Stockages (quantité et nature 
des principaux matériaux 

combustibles/ inflammables) 
Voir PJ n°19 du dossier d'Enregistrement ICPE 

               

Zone no 1.1 :  Locaux de production existants, panneaux ≤ Bs3d0, hauteur < 3 m 

Zone no 1.2 :  
Locaux de stockage existants, panneaux  ≤ Bs3d0, hauteur < 8 m (zone préparation commandes et stock matières premières mise à disposition (quelques 

palettes)) 
Zone no 1.3 : Local de stockage existant, panneaux A2s1d0, hauteur < 8 m (zone transit produits finis) 
Zone no 1.4 :  Local déchets existant, panneaux A2s1d0 
Zone no 1.5 :  Local maintenance/ stockage pièces 
Zone no 1.6 :  Bureaux existants et déplacés 
Zone no 1.7 :  Locaux de production projetés RDC, panneaux A2s1d0, hauteur < 3 m / sprinklés 
Zone no 1.8 :  Locaux de production projetés R+1, panneaux A2s1d0, hauteur < 3 m / sprinklés 
Zone no 1.9 :    
Zone no 1.10 :    
Zone no 1.11 :    

Zone no 1.12 :    
               

Critères  
Coefficients 
additionnels 

Coefficients retenus pour le calcul 
Commentaires/ 

justificatifs 

Zone no 
1.1 

Zone no 
1.2 

Zone no 
1.3 

Zone no 
1.4 

Zone no 
1.5 

Zone no 
1.6 

Zone no 
1.7 

Zone no 
1.8 

Zone no 
1.9  

Zone no 
1.10 

Zone no 
1.11 

Zone no 
1.12 

 

Hauteur de stockage 
   Jusqu'à 3 m 0 

0 0,1 0,1 0 0 0 0 0           

   Jusqu'à 8 m 0,1 
   Jusqu'à 12 m 0,2 
   Jusqu'à 30 m 0,5 
   Jusqu'à 40 m 0,7 
   Au delà de 40 m 0,8 
Type de construction 
   Résistance mécanique de 
l'ossature ≥ R 60 

-0,1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,1           
   Résistance mécanique de 
l'ossature ≥ R 30 

0 

   Résistance mécanique de 
l'ossature < R 30 

0,1 

Matériaux aggravants 

   Présence d'au moins un 
matériau aggravant 

0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0           

Types d'interventions internes 
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   Accueil 24/24 (présence 
permanente à l'entrée) 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0           

   DAI généralisée reportée 
24h/24 7j/7 en  télésurveillance 
ou au poste de secours 24/24 
lorsqu'il existe, avec des 
consignes d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 -0,1 -0,1           

   Service de sécurité incendie ou 
équipe de seconde intervention 
avec moyens appropriés en 
mesure d'intervenir 24h/24 

-0,3 0 0 0 0 0 0 0 0           

∑ coefficients    0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,2           
1 + ∑ coefficients    1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8           
Surface (S en m2)   1273 358 429 53 39 619 626 237         3634 
Qi = 30 x (S/500) x (1+∑ Coef)   84,0 27,9 30,9 3,5 2,6 40,9 30,0 11,4           
Catégorie de risque 
   Risque faible : QRF = Qi x 0,5 x0,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1         
Risque 2 pour les locaux 

en panneaux ≤ Bs3d0 
   Risque 1 : Q1 = Qi x 1 x1 
   Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 x1,5 
   Risque 3 : Q3 = Qi x 2 x2 
Qi corrigé avec catégorie de 
risque 

  126,0 41,9 46,3 5,2 3,9 40,9 30,0 11,4           

Risque protégé pour une 
installation d'extinction 
automatique à eau 

OUI / NON NON NON NON NON NON NON OUI OUI           

Si OUI: QRF, Q1, Q2 ou Q3 / 2 x0,5             15 6           

Débit calculé (Q en m3/h) 285 
Cas majorant = cas de la 

surface de référence 
(zones 1 à 8) 

Débit retenu 270 m³/h   

270               

              Le 07/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PIECE JOINTE N°6 du formulaire CERFA n°15679*04 Demande d’enregistrement 

 105 sur 213 
 

ZONE 2 
               

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE UN INCENDIE SELON LE GUIDE PRATIQUE D9 (édition juin 2020) 

               
               

Entreprise St MICHEL GUINGAMP 
Surface globale (m2) 6 369 m2 

Surface de référence (m2) 3 703 m2 = 2 383 m2 (RDC) + 1 320 m2 (étage) = Zone 2 (Ex bâtiment T2 avec extension)  
               

               

PROJET 

Designation des bâtiments, 
locaux ou zones constituant la 

surface de référence 
Zone 2 = Préparation de crêpes, conditionnement, zone de stockage 

Principales activités dans la 
surface de référence 

Préparation de crêpes pliées et roulées 

Fascicule de référence selon 
annexe 1 du guide D9 

B (Industries agro-alimentaires) = 05 - Fabrique de biscuits 
A (Risques accessoires) : 14 - bureaux 

  

Stockages (quantité et nature des 
principaux matériaux 

combustibles/ inflammables) 
Voir PJ n°19 du dossier d'Enregistrement ICPE 

               

Zone no 2.1 :  Locaux de stockage bâtiment T2 exitant, panneaux ≤ Bs3d0, hauteur < 3 m, sprinklés 
Zone no 2.2 :  Bureaux existants, sprinklés 
Zone no 2.3 : Locaux de production projetés RDC, panneaux A2s1d0, hauteur < 3 m, sprinklés 
Zone no 2.4 :  Locaux de production projetés R+1, panneaux A2s1d0, hauteur < 3 m, sprinklés 
Zone no 2.5 :    
Zone no 2.6 :    
Zone no 2.7 :    
Zone no 2.8 :    
Zone no 2.9 :    
Zone no 2.10 :    
Zone no 2.11 :    

Zone no 2.12 :    
               

Critères  
Coefficients 
additionnels 

Coefficients retenus pour le calcul 
Commentaires/ 

justificatifs 

Zone no 
2.1 

Zone no 
2.2 

Zone no 
2.3 

Zone no 
2.4 

Zone no 
2.5 

Zone no 
2.6 

Zone no 
2.7 

Zone no 
2.8 

Zone no 
2.9  

Zone no 
2.10 

Zone no 
2.11 

Zone no 
2.12 

 

Hauteur de stockage 
   Jusqu'à 3 m 0 

0 0 0 0                   

   Jusqu'à 8 m 0,1 
   Jusqu'à 12 m 0,2 
   Jusqu'à 30 m 0,5 
   Jusqu'à 40 m 0,7 
   Au delà de 40 m 0,8 
Type de construction 
   Résistance mécanique de 
l'ossature ≥ R 60 

-0,1 

0,1 0,1 -0,1 -0,1                   
   Résistance mécanique de 
l'ossature ≥ R 30 

0 

   Résistance mécanique de 
l'ossature < R 30 

0,1 

Matériaux aggravants 

   Présence d'au moins un 
matériau aggravant 

0,1 0,1 0 0 0                   

Types d'interventions internes 
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   Accueil 24/24 (présence 
permanente à l'entrée) 

-0,1 0 0 0 0                   

   DAI généralisée reportée 24h/24 
7j/7 en  télésurveillance ou au 
poste de secours 24/24 lorsqu'il 
existe, avec des consignes 
d'appels 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1                   

   Service de sécurité incendie ou 
équipe de seconde intervention 
avec moyens appropriés en 
mesure d'intervenir 24h/24 

-0,3 0 0 0 0                   

∑ coefficients    0,1 0 -0,2 -0,2                   
1 + ∑ coefficients    1,1 1 0,8 0,8                   
Surface (S en m2)   789 136 1458 1 320                 3703 
Qi = 30 x (S/500) x (1+∑ Coef)   52,1 8,2 70,0 63,4                   
Catégorie de risque 
   Risque faible : QRF = Qi x 0,5 x0,5 

1,5 1 1 1                 
Risque 2 pour les 

locaux en 
panneaux ≤ Bs3d0 

   Risque 1 : Q1 = Qi x 1 x1 
   Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 x1,5 
   Risque 3 : Q3 = Qi x 2 x2 
Qi corrigé avec catégorie de risque   78,1 8,2 70,0 63,4                   
Risque protégé pour une 
installation d'extinction 
automatique à eau 

OUI / NON OUI OUI OUI OUI                   

Si OUI: QRF, Q1, Q2 ou Q3 / 2 x0,5 39 4 35 32                   

Débit calculé (Q en m3/h) 109,8 

Cas majorant = 
cas de la surface 

de référence 
(zones 1 à 4) 

Débit retenu 120 m³/h   

120               

              Le 07/06/2022 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Dimensionnement du bassin de 
rétention des eaux d’extinction 
d’un incendie selon la règle D9A 
[article 20] 
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DIMENSIONNEMENT DES DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION SELON LE GUIDE PRATIQUE D9A 

(édition juin 2020)   
         
         
Entreprise St MICHEL GUINGAMP   
         
         

Besoins pour la 
lutte extérieure    

Résultat guide pratique D9 : 
(besoins x 2h au minimum)  

540 
  

    +  +   

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l'incendie 

 

Sprinkleurs 

 

Volume réserve intégrale de la 
source principale OU besoins x 
durée théorique maximale de 

fonctionnement  

400 

  
   +  +   
 Rideau d'eau  Besoins x 90 min  0   
   +  +   
 RIA  A négliger  0   
   +  +   

 

Mousse HF et 
MF 

 

Débit de solution moussante x 
temps de noyage (en général 

15 - 25 min)  
0 

  
   +  +   

 

Brouillard d'eau 
et autres 
sytèmes  

Débit x temps de 
fonctionnement requis 

 
0 

  
   +  +   

 
Colonne humide 

 
Débit x temps de 

fonctionnement requis  
0 

  

    +  +  Bâtiment (5 
964 m2) + 

voiries (4 146 
m2) = 10 110 

m2 

Volumes d'eau 
liés aux 

intempéries    

10 l/m2 de surface de drainage 
raccordé au bassin 

 
102 

 
    +  +  

Présence de stock 
de liquides 

   

20% du volume contenu dans 
le local contenant le plus 

grand volume 
 

7 

 

30 m3 de lait et 
d'œufs + 4,35 

m3 de produits 
lessiviels 

    =  =   
      

 
  

Volume total de liquide à mettre en rétention (m3)  1049   
         

         
      le 07/06/2022   
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3.6 Arrêté d’autorisation & convention 
de déversement du 21/02/14 des 
eaux usées + avenant du 14/06/16 
modifiant l’arrêté et la convention 
de déversement des eaux usées + 
avenant n°2 de juin 2022 [article 
25] 
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