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Bureau
 marchandises

Sol : Carrelage
Mur : peinture

Plafond : Faux plafond

HSFP : 2,50
HSP : 3,00

Armoir élec
existante

Armoire élec
à créer

Machine à
café
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Protection mécanique à prévoir
pour le collecteur RIA (voir détails collecteur n°2) RIA N°01

DN33
Tournant - pivotant
& sur poteau métallique
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Réseau RIA en tube PEHD Ø 32.6 x 40
Bande Bleu en tranchée du présent lot
et sous grillage avertisseur
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Bande Bleu en tranchée du présent lot
et sous grillage avertisseur
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Bande Bleu en tranchée du présent lot
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Bande Bleu en tranchée du présent lot
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Bande Bleu en tranchée du présent lot
et sous grillage avertisseur

Réseau RIA en tube PEHD Ø 32.6 x 40
Bande Bleu en tranchée du présent lot

et sous grillage avertisseur

Réseau RIA en tube PEHD Ø 40.8 x 50
Bande Bleu en tranchée du présent lot
et sous grillage avertisseur
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Option n°01 : Dépose ancien réseau sous toiture + Descentes
(eau de refroidissement des presses)
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Réseau RIA Existant sur rack central
DN65 (Galva)

armoire
electrique

Armoire électrique Ria

Aspiration
surpresseur

Surpresseur RIA
Marque : Wilo

Type : COF-2 Helix 608-T-V
Débit : 7.68 m3/h

Reprise des réseaux RIA pour raccordement
et mise en service du surpresseur RIA

Douche de sécurité & rince oeil de sécurité
Marque : Delabie
Type : Douche de sécurité horizontale
Réf. : 9108
+ Traçage électrique

Robinet de puisage
eau froide + vanne de purge

Robinet de puisage
eau froide + vanne de purge
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Robinet de puisage en toiture (panneaux photovoltaiques)
eau froide + vanne de purge
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Réseau AEP Existant sur rack central
DN33x42 (Galva)
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Réseau AEP en tube PEHD Ø 19 x 25
Bande Bleu en tranchée du lot VRD
sous grillage avertisseur (Alim. bouche incongelable)
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Réseau RIA à créer sur Rack existant

EF
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EF

Attente eau froide sur vanne
pour alimentation base vie chantier

sur galva 33/42 exitant
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PLOMBERIE - SANITAIRES :

IMPLANTATION VASQUE SAPHO ET MIROIR
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IMPLANTATION WC HANDICAPE
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135°

Barre de relèvement
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DIAMETRES DE RACCORDEMENT

Désignation Eau froide Eau chaude Evacuation PVC
Lavabo
Ensemble W.C
Douche
Urinoirs
Kichenette
Robinet de puisage

Ø 12/14 Ø 33.6/40
Ø 100

Ø 12/14
Ø 12/14
Ø 12/14
Ø 12/14

Ø 10/12
Ø 12/14

Ø 12/14

Ø 12/14

Ø 43.6*50
Ø 43.6*50
Ø 43.6*50

Réseau eau froide
Réseau eau chaude
Réseau eau usée

Réseau Alimentation en eau potable

Attente eau vanne (EV)
Attente eau usée (EU)

EF

EC

Réseau eau froide avec traçage électrique
Réseau eau chaude  avec traçage électrique

LEGENDE :
RIA :

RIA Réseau RIA avec traçage électrique

DETAILS COLLECTEUR RIA N°01
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20 20 20 202020

30

180
20

Alimentation RIA
générale

Protection du collecteur
en tôle métallique

140

70

Alimentation RIA
générale

Protection du collecteur
en tôle métallique

Collecteur RIA

Vanne de coupure Manomètre

Vue de dessus:

Vue de face: RI
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+1
1

RI
A 

N°
5+

6
RI

A 
N°

3+
4

RI
A 

N°
1+

2

GEL
HORS

4030

Type

33
R.I.A.

Modèle POA

30m

Capacité CA B

565

Nb

12913 565

Matériel uniquement monté sur le RIA le plus défavorisé :
- 1 manomètre 0 à 10 bars Ø80
- 1 robinet à boisseau sphérique DN15
- Pression mini. : 3 Bars

Point de vidange DN15

B

A

C

18
00

Potelet de fixation

RIA à tambour tournant et pivotant
RIA sur potelet

Vanne de vidange

RI
A 

N°
7+

8
RI

A 
N°

9+
12

20 20 20
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RIA Réseau RIA sous dalle compris tranchée

DALLE BETON

poste RIA
Vanne de Barrage et vanne de
vidange

-Les Robinets d'Incendie Armés ( R.I.A ) devront être certifiés AFNOR et portant la
marque NF- A2P et respectant la nouvelle norme européenne NF EN 671.1 de Juillet
1995 ainsi que la norme NFS 62.201 de Août 1995.
-Chaque poste de RIA sera composé et équipé de :
-1 robinet d'incendie armé à tambour tournant et pivotant Dn 33
Robinet diffuseur sur lance conforme à la nouvelle norme.
Robinet d'arrêt réglementaire.
-1 dévidoir.
-1 tuyau semi-rigide à spires noyés , d'une longueur minimale de 30 mètres conforme
à la nouvelle norme.

CALORIFUGE PAR MANCHON
MOUSSE M1 EPAISSEUR 19mm +

RUBANS ANTIGEL MARQUE: RAYCHEM
SYSTEME WINTERGARD FS-B-2X

Tube PEHD en sol

Raccord laiton type SR (acier/PEHD)

Tube Acier galva
Plot ou dé béton
(10x10cm lxL), hauteur
suivant position du
raccord

RACCORDEMENT POSTE RIA PAR LE SOL
(RIA N°17)

1
4 pouce

LEGENDE :
AIR COMPRIME :

Réseau d'air comprimé
A.C.

Désign.

AC01

Pression Débit AC
Total

Hauteur de
raccordement NotaDiamètre de

raccordement
6 Bars 3Nm³/h 1.00m Raccord Y

ALIMENTATION AIR COMPRIME

A.C. A.C. A.C. A.C. A.C.
Boucle

Air comprimé

A.C.

Vanne 1/4 de tour

Descente
Air comprimé

1/4 Pouce
1.

00
 m

èt
re

2 Coupleurs
Standard DN15

Principe de raccodement AIR COMPRIME AC01

Maître d'ouvrage
PROCOPI BWT

Kerpat
-
22200 Saint-Agathon
Tél :
Mail :

LOT N°20 : CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VENTILATION
PLOMBERIE-AIR COMPRIME-RIA

PLAN DE NIVEAU : RDC
PLOMBERIE - AIR COMPRIME - RIA

Indice Date Modification (s)

Bureau d'études génie climatique
TSP Thermique Ingenierie

20 Allée de la Planche Fagline
ZA de la Teillais
35740 Pacé
tel : 02 99 85 53 05
Mail : contact@tsp-thermique.fr

EXTENSION D'UN SITE INDUSTRIEL
PROCOPI

Kerpat
22 200 SAINT-AGATHON

EchelleN° Plan

2022287DC

N° DossierDOSSIER DE
CONSULTATION CVC03-0 1/200e30/08/2022

Date

DCE

Phase

Olivier
Sourdaine

Fait par

0 29/08/2022 Création du plan

S
THERMIQUE
INGENIERIE

PT

Attention :
Les plans et schémas remis lors de cette consultation ne constituent en aucun cas des
documents d'exécutions.
Il appartiendra à l'entreprise adjudicataire de réaliser son dossier d'exécution comme
stipulé aux pièces écrites et de le diffuser au maître d'ouvrage, au bureau de contrôle et à
l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

Nota :
L'entreprise avant l'exécution devra vérifier de travailler sur le dernier plan architecte
CES PLANS NE SONT PAS DES PLANS D'EXECUTION ILS SONT EXCLUSIVEMENT DESTINES A
L'OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DE CONSTRUCTION.

Maitre d'oeuvre
C.R. BAT INGENIERIE

4, rue du Bordage
35510 Cesson Sevigné
Tél : 02 99 35 16 16
Fax :
Mail : contact@crbat-ing.com

Architecte
NICOT Architecte

146 route de Lorient
35 000 Rennes
Tél : 02 99 33 84 44
Fax : 02 99 59 44 43
Mail : agence@nicot-archi.com
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